
ELCO TITAN vaakamallisten lämminvesivaraajien asennus saunan lauteiden alle 

ELCO Titan vaakamallit 80, 100 ja 120 litraa on mahdollista asentaa saunan lauteiden alle seuraavasti: 

Lauteiden alle asennus edellyttää sähkölaitteelta kotelointiluokkaa IP24. Elco varaajan suojausluokka on vakiona IP23. 

IP24 luokka täyttyy seuraavilla sähköasentajan suorittamilla toimilla asennuksen yhteydessä: 

Kuva 1.  Kolme nuolten osoittamaa aukkoa suojakotelossa sekä liitosjohdon sisäänmeno on tiivistettävä esim. silikonilla. 

Kuva 2. Merkkilamppu tulee poistaa käytöstä irrottamalla liittimet termostaatilta sekä poistamalla koko lamppu tai sen johdot. 

 

    Kuva 1. Tiivistä kolme aukkoa ja johdon sisäänmeno silikonilla. 

   Kuva 2.  Poista merkkilamppu käytöstä. 


